ATOR
HHE P
S d.o.o
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
31000 OSIJEK, SETALISTE KARDINALA F.SEPERA 1A

OPCINA DONJA MOTICINA
MATIJE GUPCA 62A
TELEFON 031/244-888 31513 DONJA MOTICINA
TELEFAX 031/244-067
POSTA 31000 OSIJEK
IBAN HR1723900011500007468
NAS BROJ | ZNAK 400800103/1930/20TF VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 09.04.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o priklju¢enju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine OPCINA DONJA MOTICINA, DONJA
MOTICINA, MATIJE GUPCA 62A, OIB: 05744763826 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400803-180050-0022

Prinvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
03.04.2020. godine, pod urudzbenim brojem 4037, za javne zgrade djecji vrtic i prostori udruga (u daljnjem tekstu: Gradevina),
na lokaciji:

DONJA MOTICINA, MATIJE GUPCA 29, k.&.br. 189, k.o. Donja Moticina
Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju

sliedeci uvjeti prikljuenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: povecanje prikljuéne snage, a na temelju idejnog
rieSenja Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: poslovni javne zgrade djecji vrtic i prostori udruga
Predvidiva godiSnja potrodnja elektricne energije: 12.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAPEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, nalazi se postoje¢a elektroenergetska

mreza, kao Sto je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. je ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mrezi vezano za
prikljuenje Gradevine.

Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u ,Pravilniku o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV*, a za podzemne
kabele uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u ,Tehnikim uvjetima za
polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV*.

U slu€aju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duZan je, za izvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositelj zahtjeva treba zatraziti suglasnost HEP ODS-a.

Na mijestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéne, a njihov polozaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve troskove izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih ostecenja distribucijske mreze podmiruje Podnositelj zahtjeva, a
posao je duzan naruciti od HEP ODS-a. Navedeni troskovi nisu obuhvaceni Ponudom/Ugovorom o prikljuéenju.

CLAN HEP GRUPE
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Il. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Priklju&na snaga | mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 58,65 kW

Postojeca prikljucna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 13,80 kW na OMM broj: 8023800.

Nazivni napon na mjestu prikljucenja na mrezu: 0,4 kV.

Mjesto priklju¢enja na mrezu: NN mreza Donja Moticina

Napajanje mjesta prikljucenja iz: TS 10(20)/0,4 kV Donja Moti¢ina 1, izvod 3, Ulica M. Gupca (k.br.62-32), Astor, NK Moticina.

2.2. Prikljuéak

Mijesto razgranicenja vlasniStva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO.
2.3. Obraéunska mjerna mjesta

Popis obraéunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elekiricne energije: SPMO.

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obraéunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazec¢im zakonima, tehniCkim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Op&im uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektri€nom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniCkim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektricnoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema océekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:

+ narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elektricnog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

automatskim iskljuéenjem napajanja u sustavu TN-C.

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodiéa (N-vodiéa) i zastitnog vodiéa (PE-vodi¢a) do mjesta razgranienja vlasniStva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog priklju¢enjem postrojenja i instalacija
Gradevine moze iznositi najvise:

* na razini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjiedan dana.
Podnositelj zahtjeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da

kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika
mreze.

CLAN HEP GRUPE
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Ukoliko podnositel] zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljucuje iskljuéivo u sluéaju prekida
napajanja elektriénom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mreZu.

: Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
» elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mrezZe (priklju€enih preko drugog obracunskog mjernog mjesta). .

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, ¢ime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuZnih za prikljuéenje njegove gradevine ne mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljucenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
= ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
« sklopiti ugovor o koristenju mreze,
» dostaviti zahtjev za pocetak koritenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koriStenju mreze.

HEP ODS ce ponuditi Ugovor o koriStenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljucenju.

Za pocetak koriStenja mreZze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pogetak kori$tenja mreze.

Prije pocetka koriStenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem.

VIl. OSTALI UVJETI

Sklapanjem Ugovora o koriStenju mreZe prema ovoj EES, prestaje vaziti EES broj: 400803-180050-0012 od 11.07.2018. godine.

Rok vaZenja EES za jednostavni priklju€ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slucaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.
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Prilozi:
1. Tablica obracunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji

3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

N Direktor:
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Prilog 1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta

Sifra
OMM

8023800

8686653

8686654

8814155

Naziv OMM

OPCINA DONJA
MOTICINA 1
DJECJI VRTIC

PROSTORI UDRUGA 1

PROSTORI| UDRUGA 2

Kategorija
korisnika mreZe

KUPAC

KUPAC

KUPAC

KUPAC

Napon
OMM (kV)

0.40

0,40

0,40

0,40

CLAN HEP GRUPE

Prikljuéna
snaga -
potrosnja (kW)

13,80

13,80

13,80

17,25

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

Dopusteni faktor qf/

snage - 3F
potrodnja
0,95ind. - 1 3
0,95 ind. - 1 3
095ind. - 1 3
0,95ind. - 1 3

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBdd. -
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Postojeca MR NN 0.4 kV X00/0-A
3x70 + 71.5 mm?

——  Poslojeci KB NN 0.4 kV XP 00-A
4x150 mm®

— Buduti kabel XP 00-A 4x70 mm?

Postojece stupno mjesto

zahtjeva
Postojeci SMRO

L]
|—_—| Lokacija gradevine Podnositelja
@

Ml  Buduti SPMO1iSPMO 2

OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.0.

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

31000 Osijek, Setaliste kardinala Franje Sepera 1a

SLUZBA ZA REALIZACIJU INVESTICIJSKIH PROJEKATA | PRISTUP MREZ]
ODJEL ZA PRISTUP MREZI

Investitor:

HEP Operator distribucijskog sustava
do.o
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

Podaci o gradevini:

Opcina Donja Motigina,

Matije Gupca 29

k.C.br. 189 u k.o. Donja Motigina
31513 Donja Moti¢ina

Izradio: Tomislav Filkovi¢, mag.ing.el

Prilog 2

Prikaz postojece i planirane
distribucijske elektroenergetske
mreze na lokaciji
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Legenda:

KORISNIK MREZE

¥

A

KORISNIK MREZE

KORISNIK MREZE

;] v
KORISNIK MRE ZE

Prikljuéno mjerni ormar (PMO) za 4 OMM - P < 50 kW (izravno mjerenje)

-P1, -P2, -P3, -P4: brojilo
-Q1, -Q2, -Q3, Q4: tropolna osigura¢-rastavna sklopka

HMHE

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

31000 Osijek, Setalidte kardinala Franje Sepera 1a
SLUZBA ZA REALIZACIJU INVESTICIJSKIH PROJEKATA | PRISTUP MREZ|
ODJEL ZA PRISTUP MREZ|

OPERATOR

SUSTAVA d.o.o.

DISTRIBUCISKOG

Investitor:

HEP Operator distribucijskog
sustava d.o.o.

Ulica grada Vukovara 37, 10000
Zagreb

Podaci o gradevini:

Opécina Donja Motiéina,

Matije Gupca 29

k.€.br. 189 u k.o. Donja Moti¢ina
31513 Donja Moti&ina

Izradio:

Tomislav Filkovi¢, mag.ing.el.

Prilog 3

Jednopolna shema susretnog
postrojenja







